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AB 343

ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 343 JEST DOST PNY NA STRON IE WWW.WSSE.RZESZOVI|.PL

LABORATORIUM HIGIENY KOMUNALNEJ
Pracownia w Przemy$lu

37-7$0 Preen'ly*|. ul. Mariacka 4, przemysl.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl. tei. 1S {i7S

SPRAWOZDANIE Z eeneN Nr DL.LHK.P.9O 52.2.

() Nazwa i adres klienta: Gminny Zaklad Uslug Wodnych w Orlach
ul. Przemyska 3

37 - 716 Orly

( \ P ods taw a wykonania b adan : Umowa nr DL.9052.4.1 5 .2023 z dnia : lO.O3 .2023
Protok6l pobrania pr6bek wody Nr PSK.9052.94.2023 z dnia: 18.A4.2023

() Przedmiot badania: woda przeznaczonado spo2ycia przez ludzi
parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczre

() Cel badania: okreslenie przydatno5ci wody do spo4ycia przezludzi(obszar regulowany prawnie)

() Prhbki pobrane i dostarczone przez: pracownika upowa2nion ego pruez PPIS w PrzemySlu

() Mendd Dohtment dotyczqcy pobrania prhbefr: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Instrukcja kontrolna IK/PP/SK/0I/01 wyd. XII z dn. 2021-01-20.
Metoda pobrania pr6bek nie jest objgta zakresem akredytacji.

() Datu pobrania: 18.04.2023

() Miejsce pobrania pr6bek: wodoci4g Olszynka
HK/P/S- 178 123 - Olszynka SUW
HK/P/ S- I 7 9 I 23 - T r 6jczy ce O czy szczalnia S ciek6w

Kod pr6bek: HK/P/S- I 78 /23, HKIP /S-17 9 123

Stan prdbek w clrwili przyjgcia: przydatne do badania

Data przyjgcia prhbek do laboratorium: 18.04.2023

Badanie rozpoczgto: 18.04.2023 Badanie zakoriczono:21.04.2023

Data sporzqdzenia sprawozdania z badafi: 21.04.2023

(*) Dane dostarczone przez klienta

Sprawozdanie z badafi zawiera wyniki objqte zakresem akredytacji Nr AB 343 oraz badania nieakredytowane
spelniajqce wymagania normy PN-EN lso/lEc 17025:2018-02 oznaczane literq (N).

l) ll/yniki badaft, odnoszq sig wytqcznie do otrzymarrych/ badanych prdbeh a nie do obielilu z lddrego te prdbki bltly pobrane.
2) Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moile byt powielane inaczej, jak tylka w caloici.
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WYNIKIBADAN

Kod pr6bki: HIUP/S- I 7 8123

Parametr
Kod

parametru
Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka
WartoSi

parametryczna Metoda badawcza

O go ln a liczba m i kroo r ganizmow
w temp.22"C 025a nie wykryto jtk/l ml

bez
nieprawidlowych

zmta[r
PN-EN ISO 6222:2004

Liczba bakterii grupy coli 01la nie wykryto jtVtO0 ml 0
PN-EN ISO 9308- l:20 14-12

+A 1 :2017 -04
Liczba Es cher ichia c oli 015a nie wykryto jtkl100 ml 0

MgtnoSd 052a
< 0,10

(0,10 + 0,04)
NTU 1,0 1) PN-EN ISO 7027 -l:201 6-09

Barwa 05 lb
<2

(2+l) mg/l Pt _ l) PN-EN ISO l88l:2012
+Apl:2015-06 Metoda C

N Zapach
metoda upro szc zonaj akoSciowa

061o akceptowalny _ 1) PN-EN 1622:2006

N Smak
metoda upro szc zonaj akoSciowa

059o akceptowalny _ 1) PN-EN 1622:2006

PrzewodnoSc elektry cma
wlaSciwa w 25oC
temp. pomiaru 20,4oC
korekta za pomo cE urzEdzenta
do kompensacii wphu,u temperatury

057a 668 *27 pS/cm 2500 PN-EN 27888:1999

pH (stg Zeniejonow wodoru)
temp. pomiaru 20,6oC

054a 7,3 + 0,1 pH 6,5 - 9,5 PN-EN ISO 10523:2012

Kod probki: HIVP/S- 1 79123

Parametr
Kod

parametru
Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka
WartoSi

parametryczna Metoda badawcza

O go ln a liczb a m ikroorgan izm ow
w temp .22oC

025a 4t [30;56] 
zr jtk/1 ml

bez
nieprawidtowych

zmlan
PN-EN ISO 6222:2004

Liczba bakterii grupy coli 0l 1a nie wykryto itkll00 ml 0
PN-EN ISO 9308- l:2014-12

+A I :2017 -04
Ltczba Es cher ichi a col i 0l5a nie wykryto jtU 100 ml 0

MgtnoSi 052a
< 0,10

(0,10 + 0,04)
NTU 1,0 t) PN-EN ISO 7027 -l:2016-09

Barwa 051b
<2

(2+t) mg/l Pt _ r) PN-EN ISO 7887:2012
+Ap l:201 5-06 Metoda C

N Zapach
metoda uproszc zona j akoSciowa

061o akceptowalny _ l) PN-EN 1622:2006

N Smak
m eto da upro szc zona-i ako Sci owa

059o akceptowalny _ 1) PN-EN 1622:2006

PrzewodnoSi el ektry czna
wlaSciwa w 25"C
temp. pomiaru 20,8oC
korekta za pomo c4 urz4dzenta
do kompensacii wptywu temperatury

057a 666 + 27 pS/cm 2500 PN-EN 27888:1999

pH (stg Zeniejonow wodoru)
temp. pomiaru 20,6oC

054a J,3 + 0,1 pH 6,5 - 9,5 PN-EN ISO 10523:2012

WartoSci parametrycme podano na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dniaT grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia
pnez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ).
jtk - jednostka tworz4ca kolonie
t) akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian
2) jako wynik podano oszacowan4 liczbE w badanej objgtoSci

Uzyskany rezultatbadaniaze znakiem ,,{' stanowi granicg oznaczalnoSci metody, natomiast rezultat ze znakiem ,,>" stanowi g6m4 granica zakresu pomiarowego.
Podane wartoSci niepewnoSci stanowi4 niepewno66 rozszerzon4przy poziomie ufuoSci 95% i wsp6lczynniku rozszerzeniak-4.
NiepewnoSd wyniku badania nie obejmuje etapu 

^iliEzmego 
z pobieraniem pr6bek.

W badaniach mikobiologicmych przedstawiona niepewnoSd rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z norm4 PN-EN ISO 29201:2022-02; podejScie caloSciowe.

W badaniach fizykochemicznych niepewnodc pomiaru nie moze byc stosowanajako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartoSci parametrycznych.
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W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano 2adnych szczeg6lnychzdaruefi oraz innych istotnych fakt6w dotycz4cych sposobu postgpowania.

Autoryzowal w zakresie
badafi mikrobiologicznych :

shn

Autoryzowal w zakresie
badan fizykochemicznych:

KONIEC SPRAWOZDAN IA Z BADAN

Zatwierdzil

KIEROWNIK
PRACOWNI w PMEMYSLU
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