Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie | PC A

DZIAt. LABORATORYJNY " Raisriacs
35-959 Rzeszéw, ul. Wierzbowa 16, tel. 17 8522111 %
e-mail: sekretariat.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl BADANIA

AB 343

LABORATORIUM HIGIENY KOMUNALNEJ
Pracownia w Przemyslu
37-700 Przemysl, ul. Mariacka 4, przemysl.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl, tel. 16678 88 58 wew. 423

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr DL.LHK.P.9052.2.266.2023

®) Nazwa i adres klienta: Gminny Zaktad Ustug Wodnych w Ortach
ul. Przemyska 3
37-716 Orly

*) Podstawa wykonania badari: Umowa nr DL.9052.4.15.2023 z dnia: 10.03.2023
Protokét pobrania prébek wody Nr PSK.9052.255.2023 z dnia: 06.11.2023

®) Przedmiot badania: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne

® Cel badania: okre§lenie przydatnoéci wody do spozycia przez ludzi (obszar regulowany prawnie)
®) Probki pobrane i dostarczone przez: pracownika upowaznionego przez PPIS w Przemyslu

® Metoda/ Dokument dotyczqcy pobrania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Instrukcja kontrolna IK/PP/SK/01/01 wyd. XII z dn. 2021-01-20.
Metoda pobrania prébek nie jest objgta zakresem akredytaciji.

® Data pobrania: 06.11.2023

® Miejsce pobrania prébek: gfyo%mrzgqgréym ]
mny

Kod probek: HK/P/S-393/22

Stan prébek w chwili przyjecia: przydatne do badania

Data przyjecia prébek do laboratorium: 06.11.2023

Badanie rozpoczeto: 06.11.2023 Badanie zakoriczono: 09.11.2023

Data sporzqdzenia sprawozdania z badan: 09.11.2023

® Dane dostarczone przez klienta

Sprawozdanie z badari zawiera wyniki objete zakresem akredytacji Nr AB 343 oraz badania nieakredytowane
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznaczane literg (N).

1) Wyniki badar odnoszq sig wylqcznie do otrzymanych/ badanych prébek, a nie do obiektu z ktérego te prébki byly pobrane.
2) Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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WYNIKI BADAN
Kod prébki: HK/P/S-393/23
Kod Wynik badania/ Wartos¢
Farsmetn parametru | rezultat badania fGinusica parametryczna Metoda badawcza
, i . " , bez
Ogolna liczba mikroorganizméw 025a nie wykryto jtk/1 ml nieprawidlowych PN-EN ISO 6222:2004
w temp. 22°C a0
Liczba bakterii oli 011 nie to jtk/100 ml 0
cz0a bakterll grupy ¢oT ‘ wknto PN-EN SO 9308-1:2014-12
] ] ] ) +A1:2017-04
Liczba Escherichia coli 015a nie wykryto jtk/100 ml 0
Liczba enterokok6w kalowych 013a nie wykryto jtk/100 ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Metno$é 052a <0,10 NTU 1,00 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
(0,10 £ 0,04) ’
<2 1) PN-EN ISO 7887:2012
Barwa 051b Q1) mg/l Pt +Ap1:2015-06 Metoda C
N Zapach . ) .
inétoda uproszezenn jakoscions 0610 akceptowalny PN-EN 1622:2006
N Smak 1) ]
. . 059 akceptowalny - PN-EN 1622:2006
metoda uproszczona jakosciowa
Przewodnos¢ elektryczna
wlasciwa w 25°C
temp pomlaru ]9’4°C 057a 1046 + 42 H.S/Cm 2500 PN-EN 27888 1999
korekta za pomoca urzadzenia
do kompensacji wptywu temperatury
PH (stezenie jon6w wodoru) 054a 7.0+0,1 pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
temp. pomiaru 19,7°C
L <0,13 )
Stezenie jonu amonowego 181b (0,13 £ 0,02) mg/l 0,50 PN-C-04576-4:1994
PR - <20 PN-ISO 6332:2001
Stezenie zelaza ogdlnego 170a (20 £ 4) pg/l 200 + Apl:2016-06
- <15 ) 2)
Stgzenie manganu 142a (15 + 4) pg/l 50 PN-C- 04590-02:1992

Wartoéci parametryczne podano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi ( Dz. U. 22017 r,, poz. 2294 ).

jtk - jednostka tworzaca kolonie

! akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian
2 metoda badawcza wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny

Uzyskany rezultat badania ze znakiem ,,<” stanowi granicg oznaczalno$ci metody, natomiast rezultat ze znakiem ,,>” stanowi gorng granicg zakresu pomiarowego.
Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Niepewno$¢ wyniku badania nie obejmuje etapu zwiazanego z pobieraniem prébek.
W badaniach fizykochemicznych niepewno$¢ pomiaru nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.

W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano zadnych szczeg6lnych zdarzen oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postgpowania.
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