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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr DL.LHK.P.9052.2

() Nazwa i adres klienta: Gminny Zaklad Uslug Wodnych w Orlach
ul. Przemyska 3

37 - 716 Orly

() Podstawawykonania badari: Umowa nr DL.9052 .4.15.2023 z dnia: 10.03.2023

miny Orty
ul. Przemyska 3, 37-7 i 6 Or'ry

wpl.
d nia ,*r-il,i ]
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Protok6i pobrania pr6bek rvody Nr PSK.9052.93.2023 z dnia: 18.04.2023

() Przedmiot badania: woda przeznaczonado spo2ycia przezludzi
parametry fi zykochemiczne i mikrobiologiczne

f) Cel badania: okreSlenie przydatnoSci wody do spozycia przezludzi (obszar regulowany prawnie)

() Pr1bki pobrane i dostarczone przez: pracownika upowa2nionego przez PPIS w Przemy6lu

() Metoda/ Dokument dotyczqcy pobrania pr66e&: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
lnstrukcja kontrolna IK/PP/SK/01/01 wyd. XII z dn. 2021-01-20.
Metoda pobrania pr6bek nie jest objgta zakresem akredytacji.

() DaM pobrania: 18.04.2023

() Miejsce pobrania pr6bek: wodoci4g Orly
Orly Urzqd Gminy

Kod pr 6 b e k : HWP I S- I 7 6 123

Stan prdbek w chwili przyjgcia: przydatne do badania

Data przyjgcia prdbek do laboratorium: 18.04.2023

Badanie rozpoczgto: 18.04.2023 Badanie zakoriczono: 2l.04.2023

Data sporzqdzenia sprawozdania z badan: 21.04.2023

(*) Dane dostarczone przezklienta

Sprawozdanie z badafi zawiera wyniki objqte zakresem akredytacji Nr AB 343 oraz badania nieakredytowane
spelniajqce wymagania normy PN-EN lso/lEc 17025:2018-02 oznaczane literq (N).

l) Wyniki badari odnoszq sig vytqcznie do otrzymanych/ badanych prdbeh a nie do obielau z kt6rego te pr6bki byly pobrane.
2) Bez pisemnei zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze byt powielane inaczej, jak tylko w caloici.
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WYNIKIBADAN

Kod pr6bki: HI(P/S- 1 7 6123

Parametr
Kod

parametru
Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka
WartoSi

parametryczna Metoda badawcza

O go ln a liczb a m ikroo r gafirzmow
w temp.22oC

025a nie wykryto jtk/l ml
bez

nieprawidlowych
zmtan

PN-EN ISO 6222:2004

Liczba bakterii grupy coli 0l la nie wykryto jtk/100 ml 0
PN-EN ISO 9308- 1:2014-12

+A 1 .2017 -04
Liczba Es cherichia coli 015a nie wykryto jtkll00 ml 0

MgtnoSi 052a 0,25 + 0,05 NTU 1,0 l) PN-EN ISO 7027 -l:2016-09

Barwa 0s rb
<2

(2+t) my'l Pt _ 1) PN-EN ISO 7887:2012
+Apl:2015-06 MetodaC

N Zapach
meto da upro szc zonaj ako Sci owa

061o akceptowalny _ r) PN-EN 1622:2006

N Smak
metoda uproszc zona j akoSciowa

059o akceptowalny - 1) PN-EN 1622:2006

PrzewodnoSc elektry cma
wlaSciwa w 25"C
temp. pomiaru 2l,6oC
korekta za pomo cE urzqdzenia
do kompensacii wpfuwu temperatury

057 a 964 + 39 pS/cm 2s00 PN-EN 27888:1999

pH (stg Zeniejonow wodoru)
temp. pomiaru 2l.3oC

054a 7,0 + 0,1 pH 6,5 - 9,5 PN-EN ISO 10523:2012

WartoSci parametrycme podano na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przezraczanej do spo2ycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ).
jtk -jednostka tworz4ca kolonie
r) akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

Uzyskany rezultat badania ze znakiem ,,{' stanowi granicg omaczalno$ci metody, natomiast rezultat ze znakiem ,/' stanowi g6m4 granicE zakesu pomiarowego.
Podane wartoSci niepewno5ci stanowi4 niepewnoi(, rozszerzon4przy poziomie uftoSci 95% i wsp6lczynniku rozszerzeniak-4.
Niepewno6d wyniku badania nie obejmuje etapu zvti1zanego z pobieraniem pr6bek.
W badaniach mikrobiologiczrych pzedstawiona niepewno$0 rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z norm4 PN-EN ISO 29201:202242; podejicie caloSciowe.

W badaniach firykochemicmych niepewno5d pomiaru nie mo2e by6 stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartoSci parametrycmych.

W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano 2adnych szczeg6lnych zdaruei oraz innych istotnych fakt6w dotycz4cych sposobu postgpowania.

Autoryzowal u, zakresie
badan mikrobiol ogicznych.

Autoryzowal w zakresie
badafi fizykochemicznych:

Zatwierdzil

KIEROWNIK
PRACOWNI Iv PRZEMYSLU

KONIEC SPRAWOZDAN IA Z BADAN
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